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Roczna ocena jakosei wody
plywalni krytej ,, DELFIN” w Krapkowicach przy ul. Wrzosow 2
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2021r. poz.
195) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze
zm.), po dokonaniu rocznej oceny jakosci wody z pltywalni stwierdza, ze:

it

2.

Woda na plywalni, w tym woda doprowadzana na plywalnig, spelnia wymagania
mikrobiologiczne i fizykochemiczne i odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Woda doprowadzana na ptywalnig¢ pochodzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia

1 speinia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.
2294).

Ocena parametroéw jakosci wody na plywalni dokonywana byla przez zarzadzajacego
pltywalnig w wyniku:

1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody,

2) systematycznego 1 udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz
rejestrowania wynikow pomiaréw w zakresie: pH, potencjatu redox, chloru
wolnego, chloru zwigzanego oraz temperatury.

Badania jakosci wody na pltywalni wykonywane byly przez zarzadzajgcego poprzez
realizacje¢ zapisOw rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach:

1) harmonogram probkobrania i wymagana czestotliwo$é okreslona w zalgczniku Nr 3
do rozporzadzenia nie byly w pelni zrealizowane z uwagi na pandemie
koronawirusa i wprowadzone okre$lone ograniczenia, nakazy i zakazy,

2)zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zalaczniku Nr 1 i Nr 2 do
powyzszego rozporzadzenia:

zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowal oznaczenia: Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa, ogblng liczbe mikroorganizméw w 36+2°C po 48h,
Legionella sp., metnos¢, chlor wolny, chlor zwigzany, chloroform, azotany,
utlenialnos$¢, £ THM, potencjat redox, pH,



3) z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zatgczniku Nr 4 do
powyzszego rozporzadzenia;

4) w laboratorium, posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji, tj.
JARS Lajski, ul. Koscielna 2a, 00-119 Legionowo

5. Zarzadzajacy plywalnia terminowo przekazywal Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Krapkowicach wyniki badan wraz ze wskazaniem
dziata naprawczych w przypadku, gdy woda nie spetniala wymagan okreslonych w
zalgczniku Nr 1 1 Nr 2 do powyzszego rozporzadzenia, adekwatnych do rodzaju i skali
przekroczen parametrow.

6. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w ramach nadzoru
sanitarnego przeprowadzitl réwniez badania jakosci wody z plywalni w zakresie
wskazanym w ww rozporzadzeniu Ministra Zdrowia. Badania przeprowadzone
zostaly w  akredytowanym Laboratorium Wojewddzkiej Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej w Opolu, Oddzial Laboratoryjny w Kedzierzynie —Kozlu.

Jako$¢ wody cieptej w natryskach w badaniach na obecno$é Legionella sp. odpowiadata
wymaganiom sanitarnym okreslonym w Zal. Nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 20151. w sprawie wymaga#, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach po przeanalizowaniu
powyzszych danych oraz przeprowadzonych badaniach i pomiarach stwierdza, ze WiK Sp. z
0.0. w Krapkowicach, ul. Czecha 1 prowadzila nadzér nad jakoscia wody na ptywalni
»DELFIN” zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw oraz w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo zdrowotne 0sob korzystajacych z pltywalni.

W ocenianym okresie tj. w roku 2021 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach nie stwierdzil braku przydatnosci wody do kapieli.

Zarzadca plywalni w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie

oraz na stronie internetowej (jezeli taka jest prowadzona), informuje o rocznej ocenie jakosci
wody na plywalni dokonanej przez wilasciwego inspektora sanitarnego, czym wypehnia
obowiazek okreslony w § 7 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach.
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