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Roczna ocena jakosci wody
w plywalni krytej ,,DELFIN” w Krapkowicach przy ul. Wrzosow 2
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, dzialajac na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 338) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz.
2016 ze zm.), po analizie:
e parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktorych
mowa w § 3 ust.l rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach,
wynikéw badan wody z ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia,
e zakresu i czestotliwodci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig
oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz,
e wynikow badan wody na plywalni wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach,

stwierdza,
ze woda w plywalni krytej ,, DELFIN” w Krapkowicach ul. Wrzoséw 2
spelniala wymagania okreslone w rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na
plywalniach.

Woda na plywalni, w tym woda doprowadzana na ptywalnig z wodociggu sieciowego, spetnia
wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne i odpowiada wymaganiom sanitarnym.
Ocena parametréw jako$ci wody na ptywalni dokonywana byla przez zarzgdzajgcego
ptywalnig w wyniku:

e prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody.,

e systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz
rejestrowania wynikéw pomiaréw w zakresie: pH. potencjatu redox, chloru
wolnego oraz chloru zwigzanego.

Badania jako$ci wody na ptywalni wykonywane byly przez zarzadzajgcego poprzez realizacje
zapisdw rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie warunkow,
Jjakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach:




a) zgodnie z ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

w Krapkowicach harmonogramem probkobrania oraz z wymagang czestotliwoscig
okreslong w zalgczniku Nr 3 ww rozporzadzenia, a takze zgodnie z wymaganym
zakresem badan okres§lonych w zalgeznikach Nr 1 i Nr 2 do powyzszego
rozporzgdzenia, ktéry obejmowal oznaczenia: bakterii Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, pateczek Legionella sp., ogdlng liczbe mikroorganizméw w 36+2°C po
48 h w 1 ml wody oraz oznaczenia metnosci, chloru wolnego, pH, chloru zwigzanego,
potencjatu redox. chloroformu, azotandéw, utlenialnosci i = THM,

b) przez laboratorium posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. tj.
GBA POLSKA Sp. z o.0. Lajski, ul. Koscielna 2a. 00-119 Legionowo.
z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zatgczniku Nr 4 do
powyzszego rozporzadzenia.

Zarzadzajacy plywalnig terminowo przekazywat Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Krapkowicach wyniki badan.

W miesigcu marcu zarzagdzajacy ptywalnig zglosit do PPIS w Krapkowicach incydent katowy.
ktory mial miejsce w niecce rekreacja. Natychmiast zostaly podjete przez pracownikéw
plywalni odpowiednie dzialania. Wydany zostat KOMUNIKAT nr 1/2022, ktéry
umieszczono na stronie internetowej plywalni oraz na tablicy ogloszen w obiekcie, w ktérego
tresci zawarto opis zdarzenia oraz wszystkie podjgte w zwigzku z tym zdarzeniem czynnosci
naprawcze. Po przeprowadzonych w sposob skuteczny dziataniach, co potwierdzity badania
laboratoryjne jakos$ci wody z niecki, niecke basenowg rekreacja ponownie otwarto.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach po przeanalizowaniu
powyzszych danych oraz przeprowadzonych badaniach i pomiarach stwierdza, ze zarzadca
obiektu — Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. Krapkowice, ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice -
prowadzil nadzor nad jakoscig wody w odkrytej plywalni zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepisow oraz w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne osdb
korzystajacych z ptywalni.

W zwigzku z powyzszym, przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakoSci wody na
plywalni krytej ,DELFIN” w Krapkowicach przy ul. Wrzoséw 2 w ocenianym okresie
tj. od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku potwierdza, ze uzytkownicy
plywalni korzystali z wody przydatnej do kapieli.

Zarzadca ptywalni w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie

oraz na stronie internetowej (jezeli taka jest prowadzona). informuje o rocznej ocenie jakosci
wody na pltywalni dokonanej przez wilasciwego inspektora sanitarnego, czym wypehia
obowigzek okreslony w § 7 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.
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